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Problem

Es soll eine Lampe per EIB eingeschaltet werden; welche DvISE Befehle sind dazu notwendig?

Antwort

Folgende DvISE Befehle werden bendtigt, um eine Lampe per EIB einzuschalten:
Beispiel:

@ @dataformat automation
@@to eib:1/1/1
@@Value 0

Erlauterungen:

¢ @@dataformat automation

Hier wird dem DVISE Service Layer mitgeteilt, dass er Giber dem EIB Port senden soll.
o @@to eib:1/1/1

Die Adressierung der Ziel-Lampe.
e @@Value 1

Schaltwert 0 = Aus; 1 = Ein

Dariiber hinaus kdonnen die Befehle auch tber den Nachrichten Editor des David InfoCenter an das
Bussystem gesendet werden.

Beispiel:

https://www.david-forum.de/wiki/entry/2140-g-104-602-eine-lampe-per-eib-einschalten/ 1
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