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Problem

Der Status eines EIB-Aktors (Befehlsempfänger) soll bei Aufforderung bzw. manuell abgefragt werden.

Antwort

Um einen EIB-Aktor bei Aufforderung bzw. manuell abfragen zu können, muss bei der Parametrierung über
die ETS (EIB Tool Software) in den Objekt-Eigenschaften des jeweiligen Aktors das Flag »Lesen« gesetzt
worden sein, da ansonsten keine Rückmeldung vom Aktor erfolgen kann.

Um letztendlich mit dem DvISE Server den Status anzufordern ist lediglich an die entsprechende
Gruppenadresse eine leere Nachricht zu senden.

Beispiel:

1https://www.david-forum.de/wiki/entry/4279-q-108-072-manuelles-auslesen-eines-eib-aktors/
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